
MKKgen MKKmax

Krav + 

baggrund 

minus IFF

Krav + 

baggrund minus 

IFF

Naturlig 

baggrund
Krav

Forventet 

påvirk biota

Cbagr. tilføjet Cbagr. tilføjet Cbagr generelt Max Kow>3 Gnst l/s Max l/s

(µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) Generelt Max Generelt Max. (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) Kow 

Arsen(5) 2 0,6 6 1,1 -0,77 -0,2733 -2,59 -21,95 1,4 0 0,6 1,1

Barium (5) 239 22,6 2570 161 4,53 142,9 52,72 17,98 18,1 16 5,8 145

Bly 1 1,365 1 14,0 -0,449 12,2 -2,23 0,08 1,8 0,034 1,3 14

Cadmium 0,10 0,08 0,2 0,45 0,04 0,41 2,47 0,49 0,04 0,5 0,08 0,45

Chrom 28,50 3,4 150 17 2,83 16,43 10,07 9,13 0,57 0 3,4 17

Kobber (5,6) 3,40 1,525 20 5,4 -4,955 -1,08 -0,69 -18,52 6,48 0,5 1 4,9

Kviksølv 1,00 4,5 0,07 0,07 64,29 0 1 - 0,07

Der må 

ikke 

forekomm

er 

udledning 

af Kviksølv 

generelt, 

kun 

enkeltståe

nde 

hændelser

Nikkel 45,00 8,6 380 35,3 5,4 32,1 8,33 11,84 3,2 1,3 8,6 34

Zink (5) 64 8,85 160 9,4 -19,5 -18,9571 -3,28 -8,44 28,4 1 7,8 8,4

LAS 100 54 100 160 54 160,0000 1,85 0,63 0 0 54 160

Bisphenol A 0,06 0,01 0,24 10 0,01 10,0000 6,00 0,02 0 0 0,01 10 3,40

Fluoroanthren 0,14 0,0063 3,4 0,12 0,0063 0,1200 22,22 28,33 0 0 0,0063 0,12 4,90

Pyren 0,22 0,0017 2,9 0,023 0,0017 0,0230 129,41 126,09 0 0 0,0017 0,023 4,88

Benzo(bkj)flouroanthen 0,09 0,00017 0,2 0,017 0,00017 0,0170 529,41 11,76 0 0 0,00017 0,017 6,04

Benz(a)pyren 0,05 0,00017 0,4 0,027 0,00017 0,0270 294,12 14,81 0 0 0,00017 0,027 6,06

Indeno(1,2,3,c,d)pyren (11) 0,06 0,00017 0,38 0 0,00017 0,0000 352,94 ######## 0 0 0,00017 6,58

Benzo(g,h)perylen 0,06 0,00017 0,1 0,00082 0,00017 0,0008 352,94 121,95 0 0 0,00017 0,00082 6,50

Acenaphthylen 0,06 0,13 0,37 3,6 0,13 3,6000 0,46 0,10 0 0 0,13 3,6 4,07

Gennemsnit 

RGS
Max RGS

Nødvendig fortynding

IFF

Fortyndingsafstand

Fortyndingsafstand



PFOS 0,012 0,0001365 0,012 7,2 -0,0001915 7,1997 -62,66 0,00 0,000328 0 0,00013 7,2 5,80 PFOS: 

Mht PFOS, 

så 

vurderer 

vi baseret 

på 

udledning

erne for 

de sidste 

1½ år at vi 

vil kunne 

overholde 

et 

gennemsn

it på 12 

ng/l og et 

gennemsn

it på 140 

ng/l for de 

4 PFAS 

(PFOS,PFO

A,PFNA,PF

HxS). Målt 

ved 

udløbet 

fra os 

anlæg.

PFOS,PFOA,PFNA,PFAS 0,12 0,0001365 7,2 -0,0001915 7,1997 -626,63 0,00 0,000328 0 0,00013 7,2

LINK til MST's Q/A

Spørgsmål 

og svar om 

udledning 

af visse 

forurenen

de stoffer 

til 

vandmiljø

et (mst.dk)

Nikkel og arsen: Generel 

fortynding: Negativ, da IFF er 

større end de generelle krav
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Kviksølv: Kun krav til max. 

Forventet at der ikke er en 

konstant udledning af Hg, 

men kun i pulser en gang i 

mellem
Kobber baggrund: På 

baggrund af MST kobber-

notat (2005)
Zink baggrund: På basis af 

DCE rapport, HELCOM 

havvand.




